

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7 – prodloužení lhůty pro podání nabídek

	   Název veřejné zakázky:
	Stavební úpravy obřadní síně, Valdštejnský zámek, Jičín  

	Druh zadávacího řízení:
	Otevřené podlimitní řízení (ZZVZ)

	Druh veřejné zakázky:
	Stavební práce

	Režim veřejné zakázky:
	podlimitní

	Zadavatel:
	město Jičín 

	Sídlo zadavatele:
	Žižkovo náměstí 18, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín 

	IČ:
	00271632

	Osoba oprávněná jednat za zadavatele:
	JUDr. Jan Malý, starosta města



V Jičíně dne 10. 5. 2024

Výše uvedený zadavatel obdržel dne 9. 5. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. V této souvislosti Vám dne 17. 4. 2024 v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující informace v této textaci:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla předána zpracovateli PD k vyjádření. Po obdržení stanoviska zpracovatele PD k 1. dotazu v rámci tohoto dotazu bude sděleno vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel následně dle § 98 nebo § 99 zákona přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.

S ohledem na předpokládaný termín otevírání nabídek, zadavatel prodlužuje již nyní lhůtu pro podání nabídek do 3. 6. 2024 do 9:00 hod. s možný dalším prodloužením po obdržení stanoviska zpracovatele PD.

Dotazy: 
1. Prosíme o specifikaci akustické stěny z výkresu D.1.1c-505, a nebo o zaslání podobné realizace. Jedná se o velice specifický výrobek, který není na trhu běžně dostupný. 
1. Prosíme o prověření a případnou úpravu ve výkazu výměr množství u položky č.114 ve stavební části. Jedná se o položku skládkovného. Dle součtu v buňce T113 je celkem suti 330,37080t. Dále prosíme o opravu dle Dodatečných informací č.2, kde v položce č. 22 z rozpočtu UT má být 1ks otopné těleso ocelové na místo 6ks.
Odpověď na dotaz č. 2
V nově uveřejněném rozpočtu je opravené množství i počet radioátorů. 
Umístění zmíněného radiátoru je v prostoru 137 a pod lavicí, viz výřez
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